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EQUIPS DE CLIMATITZACIO
r 7 . Potencla | Potencia P Pressid o - Consum Alimentacié
Ne Situacid Marca Model Tipus Fred () | calor (W) Cabal (m*/h) - (dB(A” Dimensions (mm) | Pes (Kg) w) {F. V, Hz)
UE-1 Pati Mundoclima | MVD-400(14)W/D2RN1T(C) U, Exterior 40,000 | 45.000 15.000 60 1.250x1.615%765 | 303 11,300 | 3N-, 400V, 50Hz
UE-2 Pati Mundoglima | MVD-280(10)W/D2ZRN1T(C) U. Exterior 28.000 | 31.500 12.000 57 1.250%1.615x785 255 7.330 | 3N-, 400V, 50Hz
Ul-1 | Sala reunions/Premsa | Mundoclima MVD-56Q4/DHN1-D Cassette 5.600 6.300 1.029-857-704 43-38-34 904x230x840 24 31 1N-, 230V, 50Hz
LLEGENDA INSTAL.LACI® FRIGORIFICA | CONTROL
ul2 Despatx 1 Mundoclima MVD-36Q4/DHN1-A3 Casselle 3.600 4.000 604-516-400 40-34-27 570x260x570 17,5 21 1N-, 230V, 50Hz Seran | CeSGEconS e
U3 Sala espera Mundoclima MVD-71Q4/DHNA-D Casselle 7,100 8.000 | 1.200-996-748 45.39-34 904x230x840 24 46 1N-, 230V, 50Hz CANONADES FRGORIGUES
DE COURE
ul4 Sala espera Mundoclima MVD-71Q4/DHN1-D Casselle 7.100 8.000 | 1.200-986-748 45.39.34 904x230x840 24 46 1N-, 230V, 50Hz
ABLE COURE
UI5 | Despatxs 2,4,6.8110 | Mundoclima |  MVD-80T2/DHN1-BAS Conductes 8000 | 9000 |1290-1.000.940| d4.3837 | 1.140x270x775 | 38 98 | 1N-, 230V, 50Hz el T TR A Pl it
U6 | Despatxs 3,57,9111 | Mundoclima |  MVD-BOTZDHN1-BAS Conductes 8.000 9.000 [1,290-1.090-940|  44-38-37 1,140x270x775 38 98 1N-, 230V, 50Hz CONDUCTOR DE COURE 05/1KV | VEURE
1] SOORE SAFATA ESQUEMA ELECTRIC
ul-7 Oficina Mundoclima MVD-36Q4/IDHN1-D Casselle 3.600 4.000 982-832-677 42-37-32 904x230x840 218 25 1N-, 230V, 50Hz
U1 Oficina Mundoclima | MVD-B0Q4/DHN1-D Casselte B.ODD | 9.000 |1.264-1.055-811| 46-40-35 904x230x840 24 48 | N, 230V, 50Hz _ L |osmauoon oc coure L
ul-8.2 Oficina Mundoclima MVD-BOQ4/DHN1-D Casselte 8.000 9.000 |1.264-1.055-811|  46.40-35 904x230x840 24 48 1N-, 230V, 50Hz B |coume. nowor wm caete [ uason: wonoocuun
I0R CLIM MODEL: KJR—2!
ul-g Arxlu Mundoclima MVD-22Q4/DHN1-A3 Cassette 2200 2.400 526-449-364 34-32-22 570x260x570 16 15 1N-, 230V, 50Hz
UI-10 Quadre eléctic | Mundoclima MVD-22GIDHN1-M Pared 2200 | 2400 | 422-393-356 31-30-29 835x280x203 84 8 1N-, 230V, 50Hz ERy | SONTRCC Houor mALANGRI: || MARcA: MHBORLIMA i:t; eegz:::gz f',.ﬁ; @5 13 951( 1({3;:1)':
Ul-11 Sala reunions Mundoclima MVD-56Q4/DHN1-D Casselte 5.600 6.300 | 1.029-857-704 43-38-34 904x230x840 24 31 1N-, 230V, 50Hz coegursg; :éau‘r AMB CRELE
RE( DE CALOR
ul-12 Oficina Mundoclima MVD-T1Q4/DHN1-D Casselte 7.100 8.000 | 1.200-996-748 | 45-39-34 904x230x840 24 46 1N-, 230V, 50Hz UE-2
. 5x6 mm2
L3 Menjador Mundoclima | MVD-71Q4/DHN1-D Cassetle 7400 | 8000 | 1.200-996-748 | 453934 904x230x840 24 46 | 1N-, 230V, 50Hz El  |conmoL canmaurzar s =
ul-14 Despatx 12 Mundoclima MVD-45Q4/DHN1-D Cassette 4.500 5000 | 1.029-857-704 43-38-34 904x230x840 24 31 1N-, 230V, 50Hz i Tob B 27 ) ]
UR-1 Zona SO Mundaclima MURE 1000 Recuperador calor | — — 1.000-780-650 39.37-33 1.500%390x1.295 80 450 1N-, 230V, 50Hz 72,8 kW Pﬂ; gas g ;g; g;g;
ub gas &
UR-2 Zona NE Mundoclima MURE 1000 Recuperador calor — o 1.000-780-650 39-37-33 1.500x390x1.295 80 450 AN-, 230V, 50Hz UE-1
* UE-1
MS-1 Sala espera Mundoclima MVD-MS04/N1-C MSBox 4x16/45 — 33 960x225x600 31 500 AN-, 230V, 50Hz 5x10 min2
MS-2 Despatxos Mundaciima MVD-MS04/N1-C MSBox 4x16/45 — 33 960x225x600 Eal 500 1N-, 230V, 50Hz Tub lig. @ 15.9 (5/8)
Tub gas @ 22,2 (718"
M5-3 Anxiu Mundoclima MVD-MS04/N1-C MSBox 4x16/45 — 33 960x225x600 31 500 1N-, 230V, 50Hz P sz gas ? 28,6 :1 1,%-)
MS-4 Arxiu Mundoclima MVD-MSD4/N1-C MSBox 4x16/45 — 33 960x225x600 31 500 1N-, 230V, 50Hz PR
Is| uidor _—
vi W | ~— Tub gas @ 28,6 (1 1/87)
4 Ul-14 22,5 mm2 / Tub gas @ 34,9 (1 3/87)
i — /{,_ LC.2
';{?;‘ ) j__UH'Z 3x2,5 mm?2 Tub lig. @ 9,5 (2/87)
ST mime 5"‘ == ul-6 Tub gas @ 15,9 (5/6")
— =
Distribuidor 16 kW
v a FQOZHN-01D (TFO3611) ] A
LC.3 LC.3
3x2.5 mmz2 3x2.5 mm2
e =¥ Tub lig. © 8.5 (3/8") &3
Tub lig. © 8,5 (367 W L Tt gl 1600 Tub liq, © 9.5 (387 3x2.5 mm2
/ Tub gas @ 15.9 (5/87) — Tub gas @ 15,9 (5/67)
T Eglnbuidnr sa,:‘lé- kW |
ub lig. @ 9, ZHN-03SB (TFO3638) =TT
- ) Tub gas 15,9 (5/87) I - — - Distribuidor 87,7 kW
Tub lig. 2 9,5 (3/87) 1 = Lk Tub lig. @ 15,9 (5/87) Tub liq. @ 19,1 (3/4") FOZHN-04SB (TF03639)
Tub gas @ 15,9 (5/6%) Tub lig. ® 9.5 (318 Tub gas @ 25,4 (1") y Tub gas @ 25,4 (17)
Tub gas @ 15,9 (S5/87) Tub gas © 31,8 (1 3/87) /- Tub gas @ 31,8 (1 3/87)
Tub lig. @ 15,9 (5/87)
Tub gas B 22,2 (718%) |~ ri ] { f',
Tubgas @ 254 (17)
\\'\
LEt Tub lig. @ 9.5 (3/87) |
: Tub gas @ 15,2 (5/8%) LC.4 - i .
32,5 mm2 L3 LC.2
2.5 mm2 —
.| Distribuidor 14,2 kW l
01D
Tublig. @ 12,7 (1/2°) Tub lig, @ 12,7 (112°) FOZHN-01D (TFO3811)
Tub gas @ 22,2 (7/8") Tub gas B 22,2 (7/8%)
Tub gas @ 254 (1) Tub gas © 254 (17)
eyl
- e 5 - Tub lig. @ 15,2 (5/8")
Tub lig. @ 6,35 (1/47) 325 mm2 !
SE— 342.5 mm2 Tub gas © 12,7 (112°) / -Tr:l; Zii 3 iii g'? ;
Tub lig. © 6,35 (1/47) e =t
Tub gas @ 12,7 (1/2°)
9. @ 12,7 (172) Al
= Tubs il e g' I Tub liq. & 9,5 (¥8")
Tub pas @ 19,1 (3/47) i ”
= — Tub gas & 15,9 (5/8")
Tub lig. @ 12,7 (1 rLG2 AaRe——
Tub gas @ 19,1 (3/47) 3x2,5 mm2 i
ul-10 —— T 1B
Tub lig. @ 12,7 (112') 3x2,5 mm2
Tub lig. @ 6,35 (1/4) Tub gas @ 19,1 (3/4")
Tub gas @ 12,7 (V/27)
LC.3
@ —~= 3x2 5 mm2
LC.4
3425 mm2 LC.1
=3 % 3x2,5 mm?2
ur-13 us —f— Bo3y
/{f 'E?s?' ) ul-1 32,5 mm2
x2.5 mm2
Tub fig. @ 6,35 (1/4") Tub lig. © 8,5 (3/8")
Tub gas @ 12,7 (1/2") Tub gas @ 15,9 (5/8")
: ; ; A e
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Planta primera

Serveis Técnics

LLEGENDA FORGA | CANALITZACIONS

SUBILOTA

QESCAFCIO

HOTES

=1

CUADRE ELECTRIC 0S DISTREUOS FORN,

FER ARUARI/S VETALUC/S COVENASLES
BA

AT | ALGADA VirciiA D

A 0,3 0L TERAA

CANAL METALUCA PIRFORADA AVB TAPA
I PARET SEP/RADORA

LeFS GENERALS

CANAL D'ALUNI PER PAVMENT
OF 8SKIB A3 PARET SEFARMSORA

UNES SEQUNDARES

CANAL PAC PER A USCANISNES
0 90:55 AMB TRES CONPARTUENTS

BES EORDATES

Bnrmr{cmmumﬁ ELECTRICA
DALUMEN W13 TAPA | SEPARADTR
DE 85120 mm

LINES SEGRIARES

COLUNNA
CHIML D'MUVS] ANG TAPA | SEPRRADGR
DE 65120 mm,

TORRETA PER 6 SCHUKOS + 4 AMS
SOCOL PER ADAPTAR CANAL D'ALUN

]
OF 85K18 mm
[

H

()]

MECANISUE Sy

IPLE
E!} 3UG6 ENCASTADA. FRESA ELECTRICA

PUS SHUKO ZP4T, 16A 250V,
u,m EUNEA/UIGCA PLUS

=

MECANISVE SMFLE FER GRCUIT SM

DXECUCE ENCASTAOA. PRESA FLECTRICA

TFUS SCHUKQ 2P4T, 16K Z50Y.
MAl: EUNEAJUNICA PLUS

(=}

MECANISME SAUPLE ES[AHE. P—55,

SUPERFICE. A ELECTRICA
TPUS SQUK0 2P4T, |5R. 250V,
M/M: EUNEA/ESTANCA 55

MECAMISWE SIMPLE ESTANC. P-53.
EXECUTD SUP)

MM EUNEA/ESTANCA 55
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LLEGENDA D'ENLLLUMENAT

SMIOLOGA DESCRFPOO HOTES

ENFRASADES AR
NES AUSTIUES

LLVENERA TIFUS PANELL LED
EXECUQO SUSPESA DE 600XED mm.
BE'AIIA LANPADA LED DE 40

Nz

LLUVENERA TIPUS PANELL LED ENCASTMIES AL
EXECUOD ENCASTADA gs 600800 mm | FALS SOSTRE
FER A LAVPADA LED CE 404

LLIMIENERA TIPUS PANELL LED
EXECUCO SUSPESA OF 1700X300
FER A LANPADA LED CE 45W

LLLMENERA TIFUS DUHILIGHT
PER A LANPADA LED

FER A LAVPADA LED 24W 3673 Im

LLUNERERA TIFUS FERFIL DALLUSE SUSPESH WUNTATEE A 27071
TEL TERRA

LLUENERA TIPUS AR D'ALUMNI 4650mm
D'EXECUCIO ADOSAT A SOSTRE
AUPADA LED 49,9W 6.870 Im

LLUMENERA TIPUS ARQ D'AREN #450mm
DEXECUCIO ADOSAT A SOSTRE
LAMAADA LED 25W 3250 Im

LLUMENERA TIPUS REGLETA ESTANCA
DICUA0 SUPERFICE | LAVPAIA LED
DE 35W DE 1200mn.

ULUMENERA TIFUS REGLETA ESTANCA
EYECUOO SUPERFICE 1 LAPADA LED
DE 18¥ DS 600mm.

LLUNENERA TIPUS DURNUGHT ENCASTAT
FER A LAUPADA LED 120

ARARELL AUTONOM D'EMERCEKOA
1 SENYAUTZACIO EXECUGD ERCASTADA
TECHOLOGA LED 200 im. 1 HORA

APARELL AUTONOM D'EVERGENCA
1 SENYAUTZACO DE SUPERFICE
TECHOLOGIA LED 200 Im. 1 HORA

DETECTOR DE PRESENOA J60°
PEL CONTROL D'ENLLUNENAT
TUBS FLUORESCENTS T.AE DE 21540

DETECTOR DE PRESENCIA 180
PEL CONTROL DENLLLWENAT

MECANISVE SIMFLE. HUNTATEE A 12m
EXECUCIO EHCASTADA 6 TR
WTERRUPTOR, 10/184, 250V

MECAMISWE SIMPLE.
EXECUCIS SUPERFIOE
INTERRUPTOR, 10/164, 250V

MUNTATE A 1,2
DAL TERAA

PULSADOR
®m EYECUCIO ENCASTADA
INTEFRRUPTOA, 10/184, 25V

BAUSSA LEO COLOR VERMELL

¥ EXECUCIO SUPERAICE
LLUM SEGURETAT
o EXECUCIS SUPERFICIE

PANELL D'ENCESES, EN ARMARI FVC
ENCASTAT AUS PCATA
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LLEGENDA LAMPISTERIA
SIMBOLOGIA | DESCRIPCIO HNOTES
r POLETLE RETICULAR PEX—a
SERIE 51
_ . o B CANDNADA AIGUA FREDA s A CRIEA
ELASTOMERICA DE 10 mm
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zona maguines clima
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CIDe | youa

DERIVACIO IHUIWDUAI. PROTEGIDA AWB PVC
i AUMENTACIO APARELL: COARRUGAT EN TRAMS
SANITARIS ENCASTATS
lerrassa CONNEXIS APARELLS SANITARIS AMB: AIGUA FREDA | AIGUA

it CALENTA, ANB CLAU DE RECULAGIS INDEPENDENT |
ACCESSIBLE PER A CADA CONNEXIG

LLEGENDA SANITARIS
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/| ", e sup. 40,42 m2 o z LAVABO MURAL 4502420 mm | MODEL: MERIDIAN 325245000
b)’] | & I‘d ~ L ZONA INFANTIL © B AXETA TENPORITZADA | ADETA —
s & 3 = 7 7 : — & MODEL: INSTANT s raz7c00
: 4 = & :J o] ] { o B MARCA: ROG:
*‘:*:l i |V [ =i u . \ T o ATGUERA DTACER INOK. AME | HODEL: FEDouD0 B7031048
\ . c , = TA MURAL AIXETA — MARCA: ROCA
| % S| F S L M E} = vestibul | U™ MODEL: BRAVA SABS30C00
188} B Jespare 12 —EE - sup. §.78 2 "\ Sup- 6,22 m2
| : 7= 5 e eepac 11| O |
3 ; | SEGURE
;}r RG0S / et # % N sup. 8.70 mz R =y - CONNEGTADA A DESGUAS
: - = e
J 3 & [ J | MARCA: ROCA
ﬁ i % g S0 = DR OF PORCELANA | hopeL: GaRDA 371055000
= [L “\ | & L = mgﬂfaxu\ Hox T apETA | R B
——— [ = MOOEL: BRAVA 5AT73[IC(!D
| N {L jl Tk
SALA ESPERA ﬁ INODOR SUSPES MGHT, SOGRE uwu usmnlm 346247000
. BASTIDOR AVE CISTERNA STIOOA — MARCA: ROCA

HDDEL DUPLO G30090700

sup, 91,52 m2

0000

[Ej ‘ @ OFICINES o
sup. 264,02 me o |“'A§p"llr o

|sup, 6,68 m2

U [Se|o%Z] N
_m L= - Q L . Materlal Cononada : Palietile reticular PEX—a Serie 5
] —H— T = === | Cobal | Ditmelre| Suministre | Didmelr
— I = if D@@[ fpordl Codi (/) | comens| 4. W | Desie
,_A, 7;‘) Levcby al FEX 16118 3 (L
S o Vot arb Sdlere 5 ol AT FYG 110
Mbocodax 5 a1 [3] Kl MM PVC 110
| i A = s 1
despair 7 L 5:“1. R ] = g s':': g =
™ 7 — et et 05 1.
stip. 6,73 m¢ E@{j[ i
B .
L - ) W, Nig freta
: L = § { A Kiga Cdeta.
s = J oo I : o
| B_ \ J - =1 [ri&sp-‘l, [ tespﬁh 4 - l] PER T
T - S up, 8.65 mz up. 5.64 m2] (|| . 1
| %-E’f es Ek—‘{‘irll‘,‘- escala personal ¥ i T - R l cup 'fB 17 I
na l . 4.64 m2 i emergancia e I “ h L | - -1;_‘]; il
i i =i = = P i S8 i
L™ monicor e L L L. i = i /ool / L
sup. 20,16 m2 Fe I I | I | ! L ﬁjﬂ ,-"' /" l e D\fe\, [
3 i & . &= =y &

= i |[despatza | —— despraty | .

EJDJ :1// — @mg = o o - ] — !-EJE;PE-J;_”’% Lné 5:37 mz] suuf 1.‘f15 mz L ({]\}\ r_/;j
|__, U (J W = —1 # 1O A L O O 00 . [,D g

= ! = L, - ) e

LLAd ) o

o L

O

sala reunions ¢ premsa

U L] L= =
sala reunions ﬂ-] m [,jl 1 v = _;/ @ sup, 25,50 m2

sup. 26,14 m2 L |

i Ll
== - ' i | g SEES e 1 " ©

l
I

Planta primera

S ST ENGINYERIA CONSULTORS INSTAL.LACIONS ECTES Lo oeL PROJECTE ESCALES = 55 NOM DEL PLANOL: DATA: PLANOL NOM.
A;uniament de Ripollet —l—- CEALMES 8, 4T-1", 03231 RIFOLLET JORDI MADRID GUTIERREZ | - ‘ZS ACONDICIONAMENT D'OFICINES MUNICIPALS PEL DEPARTAMENT DE JUSTICIA SOCIAL A2 E:1/100 ﬁﬁg INSTAL.LACIO FONTANERIA JUNY 2017 -6
Serveis Tecnics onginyeria ﬁgﬁgsmﬂ! JOSEP MARIA GASULL | SUBINA Edifici HOTEL IBIS - Carrer Can Masachs, 18- 1° pis (Ripollet) A3 E:1/150 AIGUA FREDA | CALENTA NOM FITXER:
b e - } B — ORIGINALS GRAFIQUES . FULL....1...0E.....
7




LLEGENDA CONTRAINCENDIS | SENYAUTZACIO
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