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Memoria descriptiva Aillament locals d'assaig

MEMORIA DESCRIPTIVA

1.- OBJECTE

Aquest projecte té per objecte la descripcio dels treballs per I'execucié d'un nou aillament
acustic de dos bucs d’assaig municipal, i renovar el control d’accés a I'equipament.
Els bucs estan situats a una nau industrial situada a I'avinguda Riu Ripoll num. 95.
Es promotor d’aquestes obres 'Ajuntament de Ripollet, i és redactor d’aguest projecte els

seus Serveis Técnics Municipals.

2.- DESCRIPCIO DE LES OBRES

S’gillaran actsticament dues de les sales d’'assaig, la 1 i la 3, el sistema constructiu sera
de tipus “box in a box’, realitzat amb sistemes de tabaqueria seca i paviment flotant,
realitzant amidaments acustics in situ segons norma UNE EN ISO 140-4 per aconseguir
Iafllament necessari. El muntatge complira, també, amb les normes de proteccié passiva
contra el foc segons NBE CPI-91.

Tenint en compte I'activitat desenvolupada, I'afllament necessari sera aquell que generant
soroll rosa a linterior de la sala amb un valor global de 100dBA, a les sales contiglies no
es sobrepassin el criteri acustic NC-30.

Amb el final dobra s’haura dentregar un certificat de l'aillament, garantit el nivell
d’insonoritzacié pactat; s’'incorporaran els amidaments acustics sonomeétrics per banda de
octava realitzats.

Es substituira el sistema d’accés a sales i al recinte, instal-lant-se terminals d’accés amb
empremta.

Al buc 1 es fara un vestibul d'independéncia per independitzar l'accés a les instal-lacions

des del passadis, millorant 'accés pel manteniment de I'equipament.

3.- TERMINI DE LES OBRES

El termini previst per a 'execucid de les obres s’ha estimat en dos mesos.

4.- ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT

Atés el Real Decreto 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s'estableixen les disposicions

minimes de seguretat i salut en les obres de construccid, i en funcié de la durada i el
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volum de ma d'obra estimats per aquestes, es redacta en document apart el pertinent
Estudi de Seguretat i Salut.
Qualsevol possible baixa que afecti 'adjudicacié de les obres, no suposara minva dels

imports dedicats al pressupost per aquest capitol de Seguretat i Salut.

5.- CONTROL DE QUALITAT

Es disposara d’acord amb la vigent instruccid, el pertinent control de qualitat. Els controls
a efectuar seran determinats per la Direccié Facultativa de les obres.
El control de qualitat anira a carrec de l'adjudicatari de les obres i en cap cas

sobrepassara al 1% de preu d’execucié material de les obres de projecte.

6.- PRESSUPOST D’EXECUCIO MATERIAL

El pressupost total de contracte (PEC) és de 51.000,00%.

PEM Preu Estimat PEC
3541912 € 42.148,76 € 51.000,00 €

Ripollet, 8 de maig de 2017

L'arquitecte teécnic municipal L’arquitecte municipal

e e

Jordi Fortyny i Aguilé

per la Junta de Gevern Local
io de data

3 U MAIG 2017

RER R R ERR R R RRRARAAOOOONOOOOODODOONHS




Alllament actistic dels locals d’assaig municipals
Serveis Técnics Municipals

p.

midaments
Pressupost
Resum de Pressupost

5
~
3
3
|
=)




PRESSUPOST | AMIDAMENTS

=i cals d'assaig

%ODI

DESCRIPCIO UTS LONGHTUD AMPLADA ALCADA  PARCIALS QUANTITAT PREU

IMPORT

ut Preparacid de I'espai i reinstal-lacio

- Dsmuntaige del material acsic existent

- Reinstal lacio d'elements eléctrics adequant-los a la nava situacio.
- Desmuniatge de sistema de venfiacid

- Refirada de 'armari d'instakacions de la sala 1

1,00 3.044,36 3.044,35
ut Afllament acistic
- Tractament de parefs: Sistema constructiu flotant mulicapa, combinant matedals d'absorcid per efi-
fminar estacionanes a l'interior de les cambres, que garantsixen estanquitat | capes pesades de baix
modul per asmortelr vibracions.
- Tractament de soste: Sistema constructiu fiotant mulfcapa, combinant materials d'absorcié per eli-
minar estacionaries a finterior de les cambres, que garantsixen esfanquitat i capes pesades de baix
médul per esmorteir vibracions.
- Instal lagié de tarima per paviment flotant, amb pega de remat metéllic amb la trobada amb passa-
dis
- 2 porfes acisfiques de 48 dBA amb pany electrdnic.
1,00 18.240,70 18.240,70
ut Control d’accés a sales
TCP/Es substitirs el control d'accés actual ales sales:
- 8 torminals AC2000RF control d’accés/preséncialempremta amb connex i TG#/1P+ Bluethoot
-1 tarminal AG1000RF  control daccés/preséncig/empremts/ Tarjeta de proximitat més clau. Amb
carcasa de proteccid ferminal o lector transparent genérica per plyja. Anivandafic. Enrolador USB
- Software per a funcionament del sistemao
- Instal-lacid del sistema | posada en marxa
1,00 8.385,25 8.395,25
ut Sistema de ventilacié en les dues sales
- Sistema de ventilacit autdnom per cada sala
- Silenciadors conductes i relxes
1,00 2.370,21 2.370,21
TOTAL SUBCAPITOL 1.1 Aillaments i instal-lacions.....uuumeecns 32.050,52
33 d'abril de 2017 Pagina 1
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copl DESCRIPCIO UTS LONGITUD AMPLADA ALGADA  PARCIALS  QUANTITAT PREU IMPORY
K9QH2253 m2 Parquet flotant
Parquet flotant amb posts muicapa sintéics per a (s comercial genera, classe 32 (UNE.EN
13329), de 1190 a 1800 mm de largaria, de 120 a 180 mm drampiara, 6,5 mm de gruix, amb bese
de tauier de fibres d'alta densitat, amb unid a pressi6, collocat sobre lmina ds poliefilé expandit de 3
mm
Sala 1 1 3,30 570 18,81
Sala 3 1 3,80 6,70 25,46
44,27 32,75 1.449,84
ESUT10A1 m  Socol de fusta de roure envernissada, de 10 cm d'algaria
Sdcol de fusta de roure envernissada, de 10 om d'algaria, colocat amb tacs dex pansic i cargols
2 6,70 13,40
2 5,70 11,40
2 3,30 8,60
2 3,80 7,60
38,00 7,51 292,89
EB9BK2A0 m2 Pintat de parament horitzontal de guix
Pinfal de parament horitzontal de guix, amb pintura plastica amb acabat lis, amb una capa segellade-
ra i dues d'acabat
Sala 1 1 3,30 5,70 18,81
Sala 3 1 3,80 6,70 25,46
44,27 6,09 269,60
121 ut Esglad metai-lic antilliscant per canvi de paviment amb passadis
2,00 100,57 201,14
TOTAL SUBCAPITOL 1.2 Elements d'acabat 221347
UBC/ 3 A tal:Jacion
E652624Y m2 Enva de plagues de guix laminat format per estructura senzilfa
Enva de plagues de guix laminat format per estrustura senzila nomal armb perileria de planxa d'acer
galvanizal, amb un gruix ol de l'enva de 78 mm, muntanss cada 500 mm de 48 mm d'amplaria i
canals de 48 mm dampiaia, 1 placa estandard (A) de 15 mm de gruix en cada cara, fxades meca
ricament | allament de plaques de llana mineral de roca de resisténcia témiza >= 1 081 m2.Kw
1 3,28 3,00 9,84
1 1,10 3,00 3,30
13,14 34,43 452,41
1A231331 m2 Porta interior de fusta, pintada, amb porta batent
Forta interior de fista, pintada, amb porta de fulles batents de fusta duna llum de bastment aproxima-
da de 70x200 cm, amb bastment per & envé, fulla batent | tapajunis de fusta. m2 de llum de basi-
ment
1 0,80 2,10 1,68
1,68 136,94 230,06
£898J2A0 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintera plastica
Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plastica amb acabat llis, amb una capa segelladora i
dues d'acabat
2 3,28 3,00 19,68
2 1,00 33,00 66,00
85,68 526 450,68
E898K2A0 m2 Pintat de parament horitzontal de guix
Pintat de parament horitzental de guix, amb pintura plastca amb acabat is, amb una capa segeffado-
rai cues d'acabat
1 1,10 3,28 3,61
3,61 6,00 21.88

5 d'abril de 2017
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PRESSUPOST | AMIDAMENTS

jLocaJs d'assaig
oDl DESCRIPCIO UTS LONGITUD AMPLADA ALGADA  PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT
| TOTAL SUBCAPITOL 1.3 Armari instal-lacions.....cccucsiiiennns 1.155,13
j TOTAL CAPITOL 1 Aillament actstic 5ales......ccummmmeccncarcsnnas i s 35.419,12
~ TOTAL s ssmnimmnsss T A R 35.419,12
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RESUM DE PRESSUPOST

j_ocals d'assaig
~FAPITOL RESUM EUROS %
j Aillament aclstic sales w S o O - .- - 35.419,12 100,00
-11 SAEMERTS T INSEIIECIONS ivvisvssasivivimisvosivaisiimersassvamevanssswsss i iy esmsore v e S vE 32.050,52
: 1.2 SElEMENtS d'ACADEAL. ... ueee e e 2.213,47
: -1.3 AITATT IS IBE ECIONE s osvvmumass warmons e vvicesos s ows s o s vy v s oo S S F S Sy o 1.155,13
- | TOTAL EXECUCIO MATERIAL 35.419,12
) 13,00% Despeses Generals....................... 4.604,49
: 6,00% Benefici industrial...........ccccoovenennne 2.125,15
3 SUMA DE G.G. y B.l 6.729,64
P00 IV oo v v s s 8.851,24
.3 TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA 51.000,00
n TOTAL PRESSUPOST GENERAL 51.000,00

Puja el pressupost general I'esmentada quantitat de CINQUANTA-UN MIL EUROS
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| ESTUDI BASIC DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE

3 CONSTRUCCIO

2 Dades de I'obra

s | Tipus d'obra: Aillaments de locals d’assaig

i | Emplagcament: Avinguda Riu Ripoll ndm. 85

i | Promotor: Ajuntament de Ripollet

= | Técnic/s autor/s del Projecte: Jordi Fortuny Aguild com a arquitecte municipal i

Belén Martinez Reynals com a arquitecte tecnic

i | municipal.

a Técnic redactor de I'Estudi Basic de Seguretat Jordi Fortuny Aguilé com a arquitecte municipal i
i Salut: Belén Martinez Reynals com a arquitecte técnic

% | municipal.

5 | Dades técniques de I'emplagament

Condicions fisiques i d'0s dels edificis de 'entorn: Interior d'edifici pablic

g Termini d’execucio: 2 mesos

" |

a |

|
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1. Introduccid: Compliment del RD 1627/97 de 24 d'octubre sobre disposicions minimes de
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4. Relacid no exhaustiva dels trebalis que impliquen riscos especials (Annex Il del RD 1627/1997) ....8

5. Mesures de prevencio | proteCCio ...t e r e a e 8
5.01. Mesures de protecci® COlIBTHVE. ........cooiiie e 8
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1. Introduccié: Compliment del RD 1627/97 de 24 d'octubre sobre disposicions
minimes de seguretati salut a les obres de construccié

Aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut estableix, durant I'execucié d'aguesta obra, les previsions
respecte a la prevencid de riscos d'accidents i malalties professionals, aixi com informacio Gtil per
efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors
de manteniment.

2 EE 4d B4 &2 12 s

Servira per donar unes directrius basiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves
obligacions en el terreny de la prevencié de riscos professionals, facilitant €l seu desenvolupament,
d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions minimes de
seguretat i de salut a les obres de construccid.

En base a l'art. 7&, i en aplicacio d'aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elabarar
un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiin, desenvolupin i complementin les
previsions contingudes en el present document.

A El Pla de Seguretat i Salut haura de ser aprovat abans de l'inici de I'obra pel Coordinador de Seguretat i
Salut durant Fexecucié de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direccié Facultativa. En cas d'obres de les
Administracions Publiques s'haura de sotmetre a l'aprovacid d'aquesta Administracio.

| Es recorda l'obligatorietat de qué a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidéncies pel seguiment
del Pla. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidéncies hauran de posar-se en congixement de la Inspeccio
de Treball i Seguretat Social, en el termini de 24 hores, quan es produeixin repeticions de la incidencia.

e Segons l'art. 15& del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que els
treballadors rebin la informacid adequada de totes les mesures de seguretat i salut a 'obra.

La comunicacio d'obertura del centre de treball a I'autoritat laboral competent haura d'incloure ef Pla de
Seguretat i Salut, s’haura de fer préviament a linici d'obra i Ia presentaran Unicament els empresaris que
tinguin ia consideracié de contractistes.

El Coordinador de Seguretat i Salut durant I'execucid de I'obra o qualsevol integrant de la Direccid
Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podra aturar
I'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecci6 de Treball i Seguretat Social, al contractista,
sots-contractistes | representants dels trebaltadors.

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direccié Facultativa i def promotor no eximiran de les seves
responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11¢).

2. Principis generals aplicables durant I'execucié de 'obra

E'article 10 del RD 1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'accid preventiva recollits en l'art.
15¢& de la "Ley de Prevencion de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant 'execucio
de I'obra i en particular en les segiients activitats:

&

El manteniment de I'obra en bon estat d'ordre i neteja
L'eleccid de I'emplagament dels llocs i arees de treball, tenint en compte les seves condicions

3 d'accés i la determinacio de les vies o zones de desplagament o circulacié
8| - La manipulacié dels diferents materials i la utilitzaci6 dels mitjans auxiliars

- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periodic de les Instal-lacions i
o | dispositius necessaris per a l'execucié de I'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin

afectar a la seguretat i salut dels treballadors

=1

- Ladslimitacio i condicionament de les zones d'emmagatzematge i diposit dels diferents materials, en
particular si es tracta de matéries i substancies perilloses

- La recollida dels materials perillosos utilitzats
- - L'emmagatzematge i l'eliminacié o evacuaci6 de residus i runes .
1 Aiflament locals d'assaig 3/10

=1



- L'adaptacio en funcié de I'evolucié de l'obra del periode de temps efectiu que s'haura de dedicar a les
diferents feines o fases del treball

- La cooperaci6 entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autdnoms

- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra
o prop de l'obra

Els principis d'accié preventiva establerts a I'article 15& de la Llei 31/95 so6n els seglients:

L'empresari aplicara les mesures que integren el deure general de prevencio, d'acord amb els segiients
principis generals:

- Evitarriscos
- Avaluar els riscos que no es puguin evitar

- Combatre els riscos a l'origen

- Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepcio dels llocs de treball,
Feleccid dels equips | els métodes de treball i de produccio, per tal de reduir el treball monoton i
repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut

- Tenir en compte l'evolucié de la técnica
- Substituir alld que és perillos per alld que tingui poc o cap perill

- Planificar la prevencio, buscant un cornjunt coherent que integri la técnica, I'organitzacio del treball,
les condicions de treball, les relacions socials i la influéncia dels factors ambientals en el treball

- Adoptar mesures que posin per davant la proteccid col.lectiva a la individual

- Donar les degudes instruccions als treballadors

L'empresari tindra en consideracit les capacitats professionals dels treballadors en matéria de seguretat
i salut en el moment d'encomanar les feines

L'empresari adoptara les mesures necessaries per garantir que nomes els treballadors que hagin rebut
informacio suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i especific

'efectivitat de les mesures preventives haura de preveure les distraccions i imprudéncies no temeraries
que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicacit es tindran en compte els riscos addicionals
que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la
magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no
existeixin alternatives més segures

Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a ambit de
cobertura la previsio de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els
treballadors autdnoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, 'activitat
dels quals consisteixi en la prestaci6 del seu trebali personal.

3. ldentificacio dels riscos

Sense perjudici de les disposicions minimes de Seguretat | Salut aplicables a {'obra establertes a
annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuacio els riscos particulars
de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés
d'execucid de I'obra o bé ser aplicables a d'altres feines.

S'haura de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara son, caigudes, talls,
cremades, erosions | cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que

es realitzi.

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificacié veines i tenir
cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi.
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Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors
(reparacio, manteniment...}.

3.01. Mitjans i maquinaria

Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades

Interferéncies amb Instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)
Desplom ifo caiguda de maquinaria d'obra (sitges, grues...)

Riscos derivats del funcionament de grues

Caiguda de la carrega transportada

Generacid excessiva de pols o emanacié de gasos tdxics

Caigudes des de punis alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Ambient excessivament sorollos

Contactes eléctrics directes o indirectes

Accidents derivats de condicions atmosfériques

3.02. Treballs previs

Interferéncies amb Instal-lacions de subministrament pablic (aigua, llum, gas...)

Caigudes des de punts alts ifo des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)

Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Sobre esforcos per postures incorrectes

Boicada de piles de materials

Riscos derivats de 'emmagatzematge de materials (femperatura, humitat, reaccions quimigues)

3.03.Enderrocs

Interferéncies amb Instal-lacions de subministrament public (aigua, lum, gas...)
Generacio excessiva de pols ¢ emanacié de gasos toxics

Projeccit de particules durant els treballs

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Coniactes amb materials agressius

Talls | punxades

Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Ambient excessivament sorollos

Fallida de l'estructura

Sobre esfor¢os per postures incorrectes

Acumulacio | baixada de runes

3.04. Moviments de terres i excavacions

Interferéncies amb Instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)
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Generacio excessiva de pols o emanacié de gasos toxics
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Cops | ensopegades

Despreniment ifo esllavissament de terres i/o roques
Caiguda de materials, rebots

Ambient excessivament sorollos

Desplom i/o caiguda de les murs de contenci®, pous i rases
Desplom i/o caiguda de les edificacions veines

Accidents derivats de condicions atmosfériques

Sobre esforgos per postures incorrectes

Riscos derivats del desconeixement del sol a excavar

3.05. Fenaments

Interferéncies amb Instal-lacions de subministrament piblic (aigua, llum, gas...)

Projeccié de particules durant els treballs

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amh materials agressius

Talls i punxades

Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Ambient excessivament sorolios

Desplom ifo caiguda de les murs de contencio, pous i rases

Pesplom ifo caiguda de les edificacions veines

Despreniment i/o eslfavissament de terres i/o roques

Contactes electrics directes o indirectes

Sobre esforgos per postures incorrectes

Fallides d'encofrats

Fallides de recalgaments

Generaci6 excessiva de pols 0 emanacio de gasos toxics

Bolcada de piles de material

Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimigues)

3.06. Estructura

Interferéncies amb Instal-lacions de subministrament public {aigua, lum, gas...)

Projeccio de particules durant els treballs

Caigudes des de punts alts ifo des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius

Talls i punxades

Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Ambient excessivament soroilos

Contactes electrics directes o indirectes

Sobre esforgos per postures incorrectes
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Fallides d'encofrats

Generaci6 excessiva de pols o emanacid de gasos toxics

Bolcada de piles de material

Riscos derivats de 'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques)
Riscos derivats de l'accés a les plantes

Riscos derivats de la pujada i recepcié dels materials

3.07. Ram de paleta

Generacio excessiva de pols o emanacié de gasos toxics

Projeccio de particules durant eis treballs

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés {escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius

Talls i punxades

Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Ambient excessivament sorollés

Sobre esforgos per postures incorrectes

Bolcada de piles de material

Riscos derivats de 'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques)

3.08. Coberta

Interferéncies amb Instal-lacions de subministrament pablic (aigua, llum, gas...)
Projeccit de particules durant els treballs

Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius

Talls i punxades

Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Ambient excessivament sorollds

Sobre esforgos per postures incorrectes

Generaci6 excessiva de pols 0 emanacid de gasos toxics

Caigudes de pals i antenes

Bolcada de piles de material

Riscos derivats de 'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions guimiques)

3.09. Revestiments i acabats

Generacio excessiva de pols 0 emanacié de gasos toxics

Projeccid de particules durant els treballs

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius

Talls i punxades

Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Sobre esforgos per postures incorrectes
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- Bolcada de piles de material
- Riscos derivats de 'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques)

3.10. Instal'lacions

- Interferéncies amb Instaldacions de subministrament pablic (aigua, llum, gas...)

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Talls i punxades

- Copsiensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Emanacions de gasos en obertures de pous morts

- Contactes eléctrics directes o indirectes

- Sobre-esforgos per postures incorrectes

- Caigudes de pals i antenes

4. Relacié no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials (Annex Il del
RD 1627/1997)

- Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per les
particulars caracteristiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o I'entorn del lloc
de treball

- Treballs en els quals I'exposicié a agents quimics o bioldgics suposi un risc d'especial gravetat, o
pels quals la vigilancia especifica de la salut dels treballadars sigui legalment exigible

-~ Treballs amb exposicio a radiacions ionitzants pels quals la normativa especifica obligui a la
delimitacié de zones controlades o vigilades

- Treballs en la proximitat de linies eléctriques d'alta tensié

- Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersid

- Obres d'excavacié de tanels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis
- Treballs realitzats en immersié amb equip subaguatic

- Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit

- Treballs que impliquin I'ls d'explosius

- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats

5. Mesures de prevencio i proteccié

Com a criteri general primaran les proteccions col-lectives en front de les individuals. A més, s'hauran de
mantenir en bon estat de conservacié els medis auxiliars, la maquinaria i les eines de treball. D'altra
banda els medis de proteccié hauran d'estar homologats segons la normativa vigent.

Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pe als previsibles treballs posteriors
(reparacio, manteniment...).

5.01. Mesures de proteccio col-lectiva

- Organitzacié i planificacio dels treballs per evitar interferéncies entre les diferents feines i circulacions
dins I'cbra

- Senyalitzacié de les zones de perill
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Preveure el sistema de circulacié de vehicles i la seva senyalitzacio, tant a linterior de I'obra comen
relacié amb els vials exteriors

Deixar una zona lliure a I'entorn de la zona excavada pel pas de maquinaria _
Immobilitzacié de camions mitjangant falques i/o topalls durant les tasques de carrega i descarrega
Respectar les distancies de seguretat amb les Instal-lacions existents '

Els elements de les Instal-lacions han d'estar amb les seves proteccions afllants

Fonamentacié correcta de la maquinaria d'obra

Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periddiques, control de la
carrega maxima, delimitacio del radi d'accid, frenada, blocatge, etc

Revisié periddica i manteniment de maguinaria i equips d'obra
Sisterna de rec que impedeixi 'emissié de pols en gran quantitat

Comprovacié de I'adequacié de les solucions d'execucio a l'estat real dels elements (subsol,
edificacions veines)

Comprovacié d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de proteccio de rases
Utilitzacié de paviments antilliscants.

Col-locacié de baranes de proteccio en llocs amb perill de caiguda.

Col-locacié de xarxes en forats horitzontals

Protecci6 de forats i faganes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

Us de canalitzacions d'evacuacié de runes, correctament instal-lades

Us d'escales de ma, plataformes de treball i bastides

Col-locacio de plataformes de recepcié de materials en plantes altes

5.02. Mesures de proteccié individual

Utilitzacio de caretes i ulleres homologades contra la pols /o projeccit de particules
Litilitzacid de calgat de seguretat
Utilitzacio de casc homologat

A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de proteccié caldra establir punts d'ancoratge
segurs per poder subjectar-hi el cinturé de seguretat homologat, la utilitzacid del qual sera obligatoria

Utilitzacié de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el
risc de talls i punxades

Utilitzacié de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos
Utilifzacié de mandils

Sistemes de subjeccié permanent i de vigilancia per més d'un operari en els treballs amb perill
d'intoxicacio. Utilitzacié d'equips de subministrament d'aire

5.03. Mesures de proteccio a tercers

Tancament, senyalitzaci6 i enliumenat de I'obra. Cas que el tancament envaeixi la calgada s'ha de
preveure un passad’s protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones alienes a
I'obra puguin entrar

Preveure el sistema de circulacio de vehicles tant a linterior de l'obra com en relacié amb els vials
exteriors

immobilitzacid de camions mitiangant falques i/o topalls durant les tasques de carrega i descarrega

Comprovacié de l'adequacid de les solucions d'execucié a l'estat real dels elements (subsol,
edificacions veines)

Protecciod de forats i faganes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)
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6. Primers auxilis
Es disposara d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent.

S'informara a Finici de l'obra, de la situacio dels diferents centres médics als quals s'hauran de trasliadar
els accidentats. Es convenient disposar a 'obra i en lioc ben visible, d'una llista amb els teléfons i
adreces dels centres assignats per a urgéncies, ambulancies, taxis, etc. per garantir el rapid trasliat dels
possibles accidentats,

7. Normativa aplicable

Relacié de normes i reglaments aplicables

(en negreta les que afecten directament a la Construccio)

Data d'actualitzacio: 12/05/1998

Directiva 92/57/CEE de 24 de Junio (DO: 26/08/92)

Disposiciones minimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de construccién temporales
0 moviles

RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97)

Disposicicnes minimas de Seguridad y de Salud en las obras de construceicn

Transposicio de Ja Directiva 92/57/CEE

Deroga el RD §55/86 sobre obligatorietat d'inclusio d'Estudi de Seguretat | Higiene en projectes d'edificacio i
obres publiques

Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95)

Prevencion de riesgos laborales

Desenvolupament de la Llei a través de les segiients disposicions:

RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97),

Reglamento de los Servicios de Prevencion

Modificacions:RD. 780/1998 de30 de abril (BOE: 01/05/98)

RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)

Disposiciones minimas en materia de sefalizacion, de seguridad y salud en el trabajo

RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)

Disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo

En el capitol 1 exciou les obres de construccié pero el RD 1627/1997 I'esmenta en quant a escales de ma.
Modifica i deroga alguns capitols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 09/03/1971)
RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) ‘
Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la manipulacién manual de cargas que entrafie
riesgos, en particular dorsolumbares, para fos trabajadores

RD 488/97 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)

Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de
visualizacion

RD 664/1897 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97)

Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicién a agentes biologicos durante
el trabajo

RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/87)

Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes cancerigenos
durante el trabajo

RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97)

Disposiciones minimas de seguridad y salud, relativas a la utilizacién por los trabajadores de equipos de
proteccion individual

RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97)

Disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores de los equipos de trabajo
Transposicio de fa Directiva 89/655/CEE sobre utilitzacié dels equips de treball

Modifica i deroga alguns capitols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 09/03/1971)
O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52)

Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la Construccién

Modificacions: O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53)

Q. de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66)

Art. 100 a 105 derogats per Q. de 20 de gener de 1956

0. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66° a 74° (BOE: 03/02/40)

Reglamento general sobre Seguridad e Higiene .
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0. de 28 de agosto de 1970. Art. 1° a 4°, 183° a 291° y Anexos | y Il (BOE: 05/09/70; 09/09/70)
Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construccion, vidrio y ceramica

Correcio d'errades: BOE: 17/10/70

0. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86)

Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el estudio de Seguridad e
Higiene

Correccio6 d'errades: BOE: 31/10/86

0. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87)

Nuevos modelos para la notificacion de accidentes de frabajo e instrucciones para su cumplimiento y
tramitacion

0. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87)

Sefializacion, balizamiento, limpieza y terminacion de obras fijas en vias fuera de poblado

O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77)

Reglamento de aparatos elevadores para obras

Modificacié: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81)

0. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88)

Intruccion Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de elevacion y Manutencion
referente a grias-torre desmontables para obras

Modificacié: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90)

0. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84)

Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto

O. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87)

Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto

RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89)

Proteccién a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposicién al ruide durante el trabajo

0. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 161 17/03/71)

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo

Correccio d'errades: BOE: 06/04/71

Modificacio: BOE: 02/11/89

Derogats alguns capitols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, RD
773/1997 i RD 1215/1997

0. de 12 de gener de 1998 (DOG: 27/01/98)

S'aprova el model de Llibre d'Incidéncies en obres de construccio

Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias para distintos medios de proteccion
personal de trabajadores

- R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metalicos

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores

Modificacio: BOE: 24/10/75 _

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de electricidad

Modificacio: BOE: 25/10/75

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra riesgos mecanicos
Modificacid: BOE: 27/10/75

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de maniobras

Modificacio: BOE: 28/10/75

-R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de proteccion personal de vias respiratorias.
Normas comunes y adaptadores faciales

Modificacio: BOE: 29/10/75

-R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de proteccion personal de vias respiratorias:
filtros mecanicos

Modificacié: BOE: 30/10/75

-R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de proteccion personal de vias respiratorias:
mascarillas autofiltrantes

Modificacio: BOE: 31/10/75

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de proteccion personal de vias
respiratorias: filtros quimicos y mixtos contra amoniaco

Modificacio: BOE: 01/11/75

- Normativa d'ambit local (orde s municipals)
—
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1/ 8 RESIDUS Enderroc,Hehabilitacis | Ampliacid

ESTUD! DE GESTIO DE RESIDUS Enderroc, Rehabilitacié, Ampliacid
tipus
REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la produccid i gestio de residus de construccié | demolicié quantitats
DECRET 201/1994 | DECRET161/2001, Reguladors dels enderrocs i altres residus de la construccié codiflcacié
DECRET 21/2006 Adopcié de criteris ambientals i d'ecoeficiéncia als edificis ’
IDENTIFICACIO DE L'EDIFIC!
Obra: Aillament locals d'assaig
Situacié: Avinguda Riu Ripol ndm. 85
Municipi : Ripollet {Comarca : Vallés occidenta;
AVALUACIO | CARACTERISTIQUES DELS RESIDUS
Materials d'excavacio (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)
Cadificacié residus LER (tones) ()
Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 0,00 0,00
grava i sorra solta 0,00 0.00
argiles 0,00
terra vegetal 0,00
pedraplé 0,00
terres contaminades 170503 0,00
altres 0,00
totals d'excavacio 0,00 t
Desti de les terres i materials d'excavacié
Els materials d'excavacié que es reutilitzin a lJa mateixa obra o en no es considera residu és residu
una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre gue el reutilitzacio abocador
seu nou ds puguli ser acreditat mateixa obra alira obra
En una mateixa obra poden coexistir terres reutilitzades i ferres
portades a abogador no ho no
Residus d'enderroc
Codificacié residus LER Pes Pes residus Velum aparent Volum aparent
Ordre MAM/304/2002  (tones/m’) {tones} {m?m?) (m*)
obra de fabrica 170102 0,542 0,00 0,512 0,00
formige 170101 0,084 2,00 0,082 0,00
petris 170107 0,052 0,00 0,082 0,00
metalis 170407 0,004 0,00 0,0009 0,60
fustes 170201 3,023 0,00 06,0863 0,00
vidre 170202 0,0006 0,00 0,004 0,00
plastics 170203 0,004 0,00 0,004 0,00
guixos 170802 0,07 0,00
betums 170302 0,009 0,00 04,0012 0,00
fibrociment 170605 0.01 0,00 4,018 0,00
totals d'enderroc 0,7286 0,671t 0, 7504
Residus de construccié
Codificacio residus LER Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent
Ordre MAM/304/2002  (tonesim?) (tones) (m*m®y (m¥
sabrants d'execucio 0,05 1,548 0,045 1,44
obrza de fabrica 170102 0,015 0,659 0,018 0,73
formigd 170101 0,032 0,656 0,0244 0,47
petris 170107 0,002 0,141 0,0018 .21
guixes 170802 0,003827 0,071 2,00972 0,00
altres 0,001 0,018 0,0013 0,02
embalalges 0,038 0,077 0,08 0,51
fustes 170201 0,0285 0,022 0,067 0,08
plastics 170203 0,00608 0,028 0,008 0,19
paper i cartré 170904 0,00304 0,015 0,004 0,21
metalls 170407 0,00038 0,012 0,001 0,03
totals de construccié 1,623 t

INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.

Materials de construccio que contenen amiant - [altres especificar -
Residus que contenen hidrocarburs - aspecificar -
Residus que contenen PCB - especificar -
Terres contaminades - especificar -

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perilosos, els quals es separaran | gestionaran per separat per evitar gue contamimin altres residus




ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS Enderroc, Rehahilitacio, Ampliacié

minimitzacié

é gestié dins obra
[
s MINIMITZACIO
'é I PROJEGTE. durant 'claboracié del projecte s'han prés les segilents mesures per tal de minimitzar ls residus
g 1.- S'ha previst redtilitzar en obra parts dels materials que es retiren -
gﬁ 2.- S’han cptimitzat les seccions resistents de pllars, jasseres, parets, fonaments, etc. -
- 3.- L'adequacio de 'edificl al terreny, genera un equilibri de moviments de terres -
E 4 - Els sistema constructiv és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus -
£ 5- -
o
e
o | OBRA. a f'obra es duran a terme les accions segilents E
jg 1.- Emmagatzematge adient de materiais i productes si
g 2.- Conservacié de materials i productes dins el seus embalatge criginal fins al moment de la seva utilitzacid si
& 3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors figids o sobre superficies dures -
& 4.- -
o 5.- -
5
¢ B.- -
g
& [ELEMENTS DE CONSTRUCCIO REUTILITZABLES |
- fusta en bigues reutilitzables 0,00t 0,00 m’
Z_ fusta en lfates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables 0,00t 0,00 m°
= acer en perfils reutilitzables 0,00 t 0,00 m’
P altres : 0,00 t 0,00 m*
_: Total d'elements reutilitzables 0,00t 0,00 m°
&
b .
£ GESTIO (obra)
©
g
E.':
:,,:’ Excavacio / Mov. terres Volum reutilizacit terres per tractar 0,00}
P m? (+20%) a la mateixa obra a altra autoritzada vajoritzador / abocador
T terra vegetal 0 0,00 0,00 0,00
'“3 graves/ sorres/ pedraplé 0,00 0,00 0,00
= argiles 0,00 0,00 0,00

altres 0,00 0,00 0,00

terres contaminades 0,00

Total 0,00

[SEPARACIO DE RESIDUS A OBR

s
R«d
=
8]
o
5 RD::105/2008: J
& Formigé inert
o Maons, teules i ceramics ne inert
3 Metalls no no especial
T
&8 Fusta no no especial
& Vidres no no especial
é Plastics 0,50 0,0 no no especial
Paper i cartro 0,50 0,01 no no especial
o Especials* inapreciable inapreciable si especial
g * Dins dels resldus especials hi ha inclosos els envasos gque conlenen restes de matéries perilosss, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, efc... i els materials que hagin estat
Z. contaminats per aquests. Tot | ser dificiment quantificables, estan presents a I'cbra i es separaran | tractaran a part de [a resta de residus
< Malgrat no ser obligada per fots els tipus de residus, s'han previst operaciens de destria i recollida selectiva dels residus a i'obra en contenidors o
2 espais reservats pels seglients residus
= R.D, 10572008 projecte*
O
g Contenider per Formigd no no
o .
g Inerts| Contenidor per Ceramics (maons,teules...} no Ll
kS Contenidor per Metalis no no
fd
@ Contenider per Fustes noe sl
=
s} Contenidor per Plastics ng no
&
§ No especials|Contenider per Vidre no no
= Contenider per Paper i cartrd no no
3
Contenidor per Guixes i altres no especials no no
EspeciaisIPerillosos {un contenidor per cada tipus de residu especial) si si
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permet no separar si el R.D. ho ebliga.

ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS Enderroc, Rehabilitacio, Ampliacié
gestid fora obra
pressupost

GESTIO (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacicns de separacic de residus les )
realitzara fora de 'obra un gestor attoritzat | R

instal-facions de reciclatge ifo valoritzacia -

Diposit autoritzat de terres,enderrocs | runes de la construccis -

Tipus de residu i Nom ,adrega i codi de gestor del residu ( decret 161/2001)

tipus de residu gestor adressa codi del gestor
PRESSUPOST
S'ha considerat pel calcu! del pressupost estimatiu : Costos*
Les previsions de separacid de l'aparlat de gestioi: Classificacio a cbra: entre 12-16 €/m°®
Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% Transport: entre 5-§ €/m® (minim 100 €)
La distancia mitjana al abocador ; 15 Km Abocado!; runa neta (separada): entre 4-10 €/m®
Els residus especials i periflosos en bidons de 200 1. Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m°
Contenidors de 5 m® per cada tipus de residu Especials*™: n® fransports a 200 €/ transport
Llaguer de contenidors inclds en el preu Gestor terres: entre 5-15 €£/m®
La geslio de terres inclou la seva caracteritzacio*** Gestor terres contaminadas: entre 70-90 €/m®

“Es preus recalllts per 'OCT s'han cbtingut dels abocadors [ valoritzadors de Catalunya, gue han subministrat dades {2008-2009}

** Malgrat ser de dificil quantificacié, sempre hi haura residus especlals a obra, per tant sempre caldra una previsia de nombre de transports per la seva comecta gestis

*** La caracteritzacld de temes o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no,| amb quines praporcions hi son presents ( dins el cost s'ha previst una
caracterilzacié, Independentment del volum de terres. Cost de cada caracteritzacio 1000 sures.)

RESIDU Volum Classificacio Transport Valoritzador / Abocador
Excavacio m® (+20%) 12,00 €&/m° 5,00 €/m’ 5,00 €m’ 70,00 €/m®
Terres 0,00 - -
Terres contaminades 0,00 - - i 0,00
runa neta runa bruta
Construccié m® {+35%) 4,00 €m* 15,00 €/m*
Formigé 0,63 - 3,17 - 9,60
Maons i ceramics 0,99 11,87 4,85 3,96 -
Petris barrejats 0,29 - 1,43 - 4,30
Metalls 0,04 - 0,22 - 0,66
Fusta 0,11 1,31 0,65 0,44 -
Vidres 0,00 - - - 0,00
Plastics 0,25 - 1,26 - 3,77
Paper i cartro 0,29 - 1,44 - 4,33
Guixos i no especials 0,03 - 0,15 - 0,47
[Perillosos Especiats | 0,00 i 0,00 [ 0,00
13,18 100,00 4,39 23,03
Elements Auxiliars

Casetes d'emmagatzematge 0,00
Compactadores 0,00
Matxucadora de petris 0,00
Altres tipus de conteniders (per contenir liquids, beurades de formigs, stc..) 0,00

0,00

0,00

El pressupost estimatiu de la gestio de residus és de : 140,60 €
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El volum de residus aparent és de:
El pes dels residus és de :

1,95 m"
1,69 tones

[El pressupost de 1a gestié de residus és de :

538,60]euros

ESTUDi DE GESTIO DE RESIDUS

Enderroc, Rehabilitacié, Ampliacid

DOCUMENTACIO GRAFICA. INSTAL LACIONS PREVISTES : TIPUS | DIMENSIONS DE CONTENIDORS PE RESIDUS PER OBRES

documentacié grafica

[ —

CONTEMNIDORS M *

N

176

330 1

Contenidor 9 m°. Apte per formigé, ceramics, pefris i fusta

unitats [ - ]

CONTENIDOR 5 M ° AMB TAPES

T r 1 I 1
-3 =3 1 L 1
\ / \D‘Q/ G
o

Contenidor 5 m® . Apte per plastics, paper i cartrd, metalis i fusta

CONTENIDOR 5 M*
1

110

L 330

Contenidor 5 m° . Apte per formigd, ceramics, petris, fusta i metalls

;l

160

100

CONTENIDOR 1000 L

120 )

CONTENIDOR 200 L

Contenidor 1000 L. Apte per paper i cartrd, plastics

unitats [ - ]

Bido 200 L .Apte per residus especials
unitats -]

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar planols de les instal.lacions previstes per emmagatzematge, maneig, separacié i aifres operacions
de gestid dels residus dins 'obra, si s'escau.

Dorada la tipolagia del projecte i per tal de na duplicar informacio, aguests planols dinstal-lacions previstes son a:

Estudi de Seguretat i Salut

Annex 1 d'aguest Estudi de Gesti¢ de Residus -

Posteriorment aquests planols paden ser objecte d'adaptacié a les caracteristiques particulars de I'obra i els seus sistemes d'execucid,
previ acord de la direccié facultativa,

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a I'obra hi haura altres instal laciens com :

Caseles d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors {per contenir liquids, beurades de formigs, etc..)
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ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS Enderroc, Rehabilitacié, Ampliacié

plec de condicions
técniques

Les operacions destinades a la tria, classificacid, transport i disposicié dels residus generats a obra, s'ajustaran al que
determina et Pla de Gestié de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direccié Facultativa i acceptat per la
Propietal.

Aquest Pia ha estat elaborat en base al Estudi de Gestio de Residus, que s'inclou al projecte.

Si degut a modificacions en Pexecucio de P'obra o d'altres, cal fer madificacions a la gestia en obra dels resldus, aquestes
madificacions as docurmentaran per escrit | seran aprovades si s'escau per la Direccid Facultativa i se’n donara comunicacic

per la seva acceptacié a la Propietat.




ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

Enderroc, Rehabilitacié, Ampliacié

i

FIANCA

fianga

|EIANGAMUNICIPAE SEGONS DEGRET 161/2001

&
g §
@
=
Gl
g
o
g
.
.
-
[an
™
a9
©
[
g
Z
e
j=)
g

Per les caracteristiques del projecte, de com s'executara l'obra i donades les operacions de minimitzacié abans descrites, el calcul
inicial de generacio de residus, a efectes del calcul de la fianga, s'estima que es podra reduir en un percentatge del:

o Previsi6 inicial del Estudi Percentatge de reducci6 per Previsio final del Estudi
© minimitzacié
& |Total excavacié 0,00 m® s e 0,00 m®
# |Total construccio 2,63 m’ 0,00 % 2,63 m®
£
Si per les previsions del Pla de gestio de residus ( que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de generacié de
[yl
- residus, per causa de modificacié dels procediments de treball o en I'execucid de les obres, aquest document s'actualizara i les
i noves dades es faran arribar a :
g
o
5
&
&

L'Ajuntament d'/de Ripollet

Calcul de la fianga

Residus de excavacio * 6,01 euros/m®

Residus de construccio *

| 12,02 euros/m® 120,20 euros

0 euros

VOLUM TOTAL DELS RESIDUS

[Total fiariga

* Trasvassar les dades dels totals d' excavacié i construceio de la Previssio final de L'Estudi (apartat superior)
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Afllament acustic dels locals d’assaig municipals
Serveis Técnics Municipals

Planols
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a Junta LiQ_GW&F&L\OE?l

en sessiu de data T
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Ajdntament de Ripollet
Serveis Técnics
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emplacament
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A TS

AMENT ACUSTIC DELS LOCALS D'ASSAIG MUNICIPALS

DATA:
ABRIL 2017 1




B 2Bl —— - 3,7700 "

2.6200

6.6200
SALA 1 N

Al ™I LN

Aprovat per la Junta de Govern Local
‘ en sessiu de data

Ajuntament
Je Ripollet

1.4203

= A

DATA:

ans | . ESCALA: ) PLANOL N L'ARQUITECTE MUNIGIPALY . - :
Ajuntament de Ripollt 50 BLANTA @ S AL s 2 AILLAMENT ACUSTIC DELS LOCALS D'ASSAIG MUNICIPALS ABRIL 2017 2

Serveis Técnics “
—




